
Objetivos:
Determinar los principales riesgos de tipo microbiológico y químico asociados al uso de piscinas climatizadas en 
particular y considerando las analíticas mensuales realizadas por parte del titular de la instalación  y las visitas de 
inspección realizadas por los Servicios Oficiales de Salud Pública.

POSITIVO PARA PSEUDOMONAS AERUGINOSA Y E. COLI EN PISCINA 
CLIMATIZADA DESINFECTADA CON CLORO PRODUCIDO MEDIANTE UN 
SISTEMA DE ELECTRÓLISIS SALINA.
Eva María García Ruiz, Farmacéutica Oficial de Salud Pública Distrito de  Almansa.
Juan Manuel Alvarez Gutierrez, Médico EAP Almansa

Metodología:
Aplicación del R.D 742/2013 sobre criterios técnico sanitarios de piscinas y Decreto 288/2007. Información proporcionada 
por las hojas de libro de control que se cumplimentan en cada visita de inspección, actas de inspección ante 
incumplimientos reiterados y analíticas realizadas de forma mensual por parte del titular de la piscina.
La toma de muestras se realiza en dos puntos en cada vaso teniendo en cuenta los puntos más desfavorecidos  y la máxima 
afluencia de bañistas, y se remiten al laboratorio autorizado para su análisis, este emite un informe que se expone 
públicamente en el tablón de anuncios de la piscina.
Los positivos en E.coli, Pseudomonas y Legionella son informados por mail.

Resultados:
Positivo para Pseudomonas Aeruginosa en dos ocasiones, 1UFC100/ml  en vaso de natación y 150 UFC/100ml  en vaso de enseñanza. 
Positivo para E. Coli en dos ocasiones 1 UFC/100ml vaso de enseñanza y 4 UFC/100 ml en vaso de hidromasaje siendo los valores 
parametricos de 0 UFC/100 ml. En todos los casos se decretó el cierre de los vasos afectados para realizar labores de limpieza, 
hipercloracion y remuestreo.
En dos ocasiones, miembros de equipos de waterpolo se vieron afectados por molestias importantes en mucosas, sobre todo 
respiratoria, ocular y genital producidas por la formación tanto de THMs(trihalometanos) compuestos  halógenados muy volátiles 
presentes al unirse el desinfectante residual con la materia orgánica presente en el agua del vaso como de cloraminas  producidas por 
la combinación de desinfectante residual en este caso cloro libre con el amoniaco procedente de los bañistas.

Comentario y conclusiones:
Aunque se hacen grandes esfuerzos tanto por parte del titular como de los Servicios de Salud Pública para mantener la calidad del 
agua de los vasos estos no serán efectivos si no se incluye una buena educación sanitaria que garantice que los bañistas ingresan al 
vaso la menor cantidad posible de contaminantes tanto químicos como microbiológicos pudiéndose conseguir con una medida sencilla: 
lavado de zonas sensibles con jabón previo a la entrada al vaso disminuyendo así la demanda desinfectante.
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